
熊本市上下水道局維持管理部水再生課

令和3年度（2021年度）

東部浄化センター外２箇所設備診断業務委託



図  面  目  録

東部浄化センター外２箇所設備診断業務委託

番 号

M - 01

M - 02

M - 03

図 面 名 称

東部浄化センター全体平面図

東部浄化センターB系沈砂池ポンプ棟1階平面図

縮 尺

1/1000

1/300

東部浄化センターB系沈砂池ポンプ棟地下1階平面図 1/300

場内ポンプ場地下2階平面図 1/200

場内ポンプ場地下3階平面図 1/200

M - 04

M - 05

M - 06 東部浄化センターB系No.3,4主ポンプ及び場内ポンプ場No.1,2主ポンプ潤滑油給脂排出口 NONE

M - 07 南部浄化センター全体平面図 1/1000

M - 08 南部浄化センター管理本館1階平面図 1/300

M - 09 南部浄化センター管理本館地下3階平面図 1/300

M - 10 南高江ポンプ場見取図 NONE

M - 11 南高江ポンプ場地下1階平面図 1/200

南高江ポンプ場地下2階平面図 1/200

南部浄化センターNo.1～4主ポンプ及びNo.4送風機及び南高江ポンプ場No.1,2主ポンプ潤滑油給脂排出口 NONE

M - 12

M - 13



３

２６５

３

４４５

５７

Ａ系水処理脱臭設備

Ａ系ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ室

Ａ－３系反応タンク

Ａ系濃縮タンク

Ｂ系沈砂池脱臭設備

滅菌・用水設備

Ａ－1系
汚泥消化槽

Ａ系分水タンク

発電機棟
脱硫装置

雨水滞水池用地

Ｂ系受変電室

Ｂ－１系最終沈殿池

Ｂ－１系最初沈殿池

Ｂ－１系反応タンク

Ｂ系ブロワ棟

Ｂ系分水タンク

Ｂ－２系最初沈殿池

Ｂ－２系反応タンク

Ｂ－２系最終沈殿池

用水設備

Ａ－１系最初沈殿池

Ａ系機械濃縮棟

Ａ系ボイラー室

Ａ系沈砂池ポンプ棟

Ｂ系汚泥処理棟

Ａ系ブロワ棟

管理本館

Ａ系塩素滅菌室

Ａ系汚泥処理棟
Ｂ系沈砂池ポンプ棟

汚泥混合槽

Ａ－２系最初沈殿池

Ａ－３系最初沈殿池

Ａ系初沈汚泥
し渣分離設備

場内ポンプ場

Ａ－２系

Ａ－１系最終沈殿池

Ａ－２系最終沈殿池

Ａ－３系最終沈殿池

汚泥消化槽

余剰燃焼装置

Ｂ系汚泥濃縮タンク

Ｂ－２系汚泥消化槽

Ｂ－１系汚泥消化槽

Ｂ系機械濃縮棟

Ｂ系余剰ガス燃焼装置

Ｂ系脱硫装置

Ａ－２系反応タンク

Ａ－１系反応タンク

脱臭設備

地下燃料タンク

中央監視操作室

消化ガス発電設備

上熊本

東海学園前

水前寺

新水前寺

南熊本

平成

熊本

熊本動物園

江津湖
秋津川

九　

州　

自　

動　

車　

道

都市計画道路

附 近 見 取 図

一　般　平　面　図 Ｓ＝１／１０００

浄化センタ－
熊本市東部

図面番号

件　　名

図面名称

縮　尺

Ａ系ガスホルダ

Ｂ系ガスホルダ

履行場所

熊 本 市 上 下 水 道 局 維 持 管 理 部 水 再 生 課

ガスホルダ増設用地

委託範囲

東部浄化センター全体平面図

Ｍ－１ １／１０００

東部浄化センター外２箇所設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田536外2箇所



Ｊ Ｉ Ｈ Ｇ Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ

３

２

８

４

５

６

７

A

B

脱臭機室

A

ホッパ室

電気室

電動機室

４号電動機

搬入口

屋外

DC E

DC E

流入ゲート室

３号電動機

委託範囲

熊本市上下水道局維持管理部水再生課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

ポンプ棟１階平面図
東部浄化センターB系沈砂池

M-2 １／３００

Ｂ系沈砂池設備　平面　１Ｆ
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流入ゲート室
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B

B

C D E

C D E

沈砂池機械室

３号汚水ポンプ

A

A

汚水ポンプ室

沈砂池棟受水槽
管廊

熊本市上下水道局維持管理部水再生課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

東部浄化センターB系沈砂池

１／３００

ポンプ棟地下１階平面図

M-3

４号汚水ポンプ

Ｂ系沈砂池設備　平面　地下１Ｆ
委託範囲
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3,500

55,800

48,000

15,000

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

3
3
,
5
0
0



Ａ

１ ２

Ｂ

Ｃ

沈砂機械室

ＵＰ

３ ４ ５

電動機室Ｂ階段

Ｎｏ２主ポンプ用電動機

A

B

C

A

B

C

E F GD

D E F G

Ｎｏ１主ポンプ用電動機

流入ゲート室

熊 本 市 上 下 水 道 局 維 持 管 理 部 水 再 生 課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

場内ポンプ場地下２階平面図

１／２００M-4

Ａ系場内ポンプ場沈砂池設備　平面　地下２Ｆ，地下１Ｆ

委託範囲
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Ａ

１ ２

Ｂ

Ｃ

沈砂池

３ ４ ５

ポンプ室
Ｂ２ＦＬ－５，２００

Ａ階段

Ｎｏ１主ポンプ

Ｎｏ２主ポンプ

A

B

C

A

B

C

E F GD

D E F G

流入ゲート室

熊 本 市 上 下 水 道 局 維 持 管 理 部 水 再 生 課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

１／２００

委託範囲

Ａ系場内ポンプ場沈砂池設備　平面　沈砂池，地下３Ｆ　200

場内ポンプ場地下３階平面図
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熊本市上下水道局維持管理部水再生課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

東部浄化センターB系No.3,4主ポンプ及び

M-6 NONE

排出口給脂口

東部浄化センターB系No.3 上図　東部浄化センターB系No.3
主ポンプ用電動機反負荷側
潤滑油口

主ポンプ軸受ケース潤滑油口

潤滑油口

下図　東部浄化センターB系No.3
主ポンプ用電動機負荷側

東部浄化センターB系No.4主ポンプ
軸受ケース及び電動機負荷側反負荷側
潤滑油口

場内ポンプ場No.1,2号主ポンプ

反負荷側潤滑油口

ポンプ側及び電動機負荷側

場内ポンプ場No.1,2主ポンプ潤滑油給脂排出口



位　置　図 S=1:25000

全 体 配 置 図 S=1:1000
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工作室

電

ガスタンク

汚泥濃縮タンク

機械濃縮棟

余剰ガス燃焼装置
ガスタンク

水処理電気室

洗煙排水調整池

(場外ケーキ受入槽)

2号焼却炉 (50t炉)

汚泥燃料化施設用地

１系反応タンク

２系最初沈澱池２系反応タンク

１系最初沈澱池

分配槽

３系反応タンク（1/3） ３系最初沈澱池（1/3）

脱臭設備

汚泥処理棟

焼却電気棟

乾式脱硫塔

１系汚泥消化槽

２系汚泥消化槽

洗煙排水処理棟

管理本館

１系最終沈澱池

２系最終沈澱池

３系最終沈澱池

高度処理対応用地

再利用施設

正　門 トラックスケール

委託範囲

件　名

履行場所

図面名称

図面番号

熊 本 市 上 下 水 道 局 維 持 管 理 部 水 再 生 課

縮　尺

東部浄化センター外２箇所設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６番地外２箇所

１／１０００

南部浄化センター全体平面図

M－7
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X11X10X9X8X7X6 X12X4X3X2X1X0

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

X5

電動機室

換気室

倉庫

ホール

玄関

廊下Ｂ

廊下

換気室ホッパー室

自家発電機室

電気室

倉庫Ａ

ドライエリア

ハロンガス室

UP

UP

DNDN

UP

UP

A A

B

C

C

屋外

送風機室
Ｎｏ１主ポンプ用電動機

Ｎｏ２主ポンプ用電動機

Ｎｏ３主ポンプ用電動機
Ｎｏ４送風機

Ｎｏ４汚水ポンプ電動機

委託範囲

熊本市　南部浄化センター　沈砂池設備　平面１階　300

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

熊本市上下水道局維持管理部水再生課

南部浄化センター管理本館

１／３００M-8

1階平面図
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X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

Y5

Y4

Y3

Ｎｏ２主ポンプ

Ｎｏ３主ポンプ

流入渠
井水槽

沈砂池 ポンプ井

ポンプ室

X11 X12

A A

B

B C

C

Ｎｏ１主ポンプ

Ｎｏ．４汚水ポンプ

熊本市　南部浄化センター　沈砂池設備　平面地下３階　300
履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

熊本市上下水道局維持管理部水再生課

南部浄化センター管理本館

１／３００

地下３階平面図

委託範囲
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南高江ポンプ場　見取図　　Ｓ＝ＮＯＮＥ

委託範囲 縮　尺

図面名称

図面番号

熊本市上下水道局維持管理部水再生課

南高江ポンプ場　見取図

ＮＯＮＥ

件　名

履行場所

東部浄化センター外２箇所設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６番地外２箇所

M－10
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U
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N

沈砂機械室

ポンプ室

A A

B

B
No.１主ポンプ

No.２主ポンプ

熊本市　南部　南高江ポンプ場　平面図　地下１階　200

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

熊 本 市 上 下 水 道 局 維 持 管 理 部 水 再 生 課

南高江ポンプ場地下１階平面図

１／２００M-11
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1 2 3 4

B
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D
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P

ポンプ室

ポンプ井

洗浄用水槽 上水槽A A

No.１主ポンプ

No.２主ポンプ

沈砂池 流入渠

B

B

熊本市　南部　南高江ポンプ場　平面図　地下２階　200

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

１／２００

南高江ポンプ場地下

２階平面図

委託範囲

M-12

熊本市上下水道局維持管理部水再生課
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熊本市上下水道局維持管理部水再生課

履行場所

図面名称

図面番号

件　名

縮尺

東部浄化センター外２箇所

設備診断業務委託

熊本市東区秋津町秋田５３６
番地外２箇所

NONE

排出口給脂口
送風機及び南高江ポンプ場No.1,2主ポンプ潤滑油

南部浄化センターNo.1～4主ポンプ及びNo.4

給脂排出口

M-13

南部浄化センターNo.1～No.4主ポンプ

及び電動機潤滑油口

南部浄化センターNo.4送風機潤滑油タンク注油排出口

南高江ポンプ場No.1,2号主ポンプ

ポンプ側及び電動機負荷側反負荷

側潤滑油口


