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西部汚水1号幹線伏越施設上流側1F平面
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参考資料１ 施設調書

中継ポンプ場調書（令和４年度末）

花　園   H7.3 137.0 149 － － 2(1) 300 572 － － － － －

花園第2  H9.3 73.8 80 － － 2(1) 250 205 － － － － －

小　島  H20.3 165.2 180 － － 2(1) 150 144 － － － ○ －

内　田 H31.2 233.1 14 － － 2(1) 100 76 － － － ○ －

台数
(台)

晴天時

(㎥/時)

雨天時

(㎥/時)

雨水量

(㎥/時)

汚水ポンプ 雨水ポンプ

防災対策用施設

発電機
2回線
受電口径

(mm)
揚水量
(㎥/時)

台数
(台)

口径
(mm)

揚水量
(㎥/時)

処
理
区

ポンプ場
稼動
年月

計画排
水面積
(ha)

計画排水量 現有排水能力

＊　ポンプ台数の（　）内数字は、その内の予備ポンプ数。

西
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